
 

 

 

По мере увеличения количества подключаемых лампочек напряжение 

на них повышается. Потери напряжения в линии уменьшаются с 1,3% до 

0,65%, то есть в два раза. По сравнению с однофазной линией с тремя 

лампочками в трёхфазной потери меньше в 6 раз. 


